
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosyalama ve Arşiv İşlemlerinin yapılması 

 
Yangın Tüplerinin Bina İçinde Asılacak yerlerinin tespit 

edilmesi ve asılması 

 
Tüplerin Kullanma süresinin  ve çalışıp çalışmadığının kontrol 

edilmesi 

 

Her  Altı   ayda bir Bakım ve yangın Tüplerinin genel 

Kontrolünun yapılması 

Arızalı ve Kullanma Süresi biten Yangın Tüplerinin ilgili 

servisle görüşerek dolum  ve değişmesi gerekenlerin 

işlemlerinin tekrarlanması 

ve Yönergeleri 
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